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Lo 1 ALTERNATORE ALTERNATOR
b 2 ALTERNATORE RICARICA BATTERIA BATTERY CHARGER ALTERNATOR
Lo 3 BATTERIA BATTERY
o 4 CONTAORE HOUR COUNTER
Lo 5 ELETTROMAGNETE STOP STOP ELECTROMAGNET
Lo . 6 MAGNETOTERMICO 3P MAGNETOTHERMAL SWITCH 3P
Do 7 MOTORINO DI AVVIAMENTO STARTER MOTOR
Lo 8 PRESSOSTATO OLIO OIL PRESSURE SWITCH
Lo 9 PULSANTE ARRESTO DI EMERGENZA EMERGENCY STOP BUTTON
b 10 REGOLATORE ELETTRONICO DI TENSIONE  ELECTRONIC VOLTAGE REGULATOR
Lo 11 ROTORE ROTOR
Lo 12 STATORE STATOR
L 13 TERMICO THERMAL SWITCH
L 2 50 30 14 TERMICO THERMAL SWITCH
Lo 17 | B3 15 TERMOSTATO MOTORE ENGINE THERMOSTAT
Lo 00 T ! ! 16 TERMOSTATO MOTORE ENGINE THERMOSTAT
Lo [ s ! ! 17 RELE RELAY
b | = 18 RELE RELAY
m m 2 19 ﬂ 3 ._. 7 19 POMPA COMBUSTIBILE FUEL PUMP
Lo 20 COLLEGAMENTO DI TERRA GROUND CONNECTION
< % 21 UNITA TMER TIMER UNIT
22 CONNETTORE 15P 15 POLES CONNECTOR 3
23 RELE RELAY 5
24 RELE RELAY 2
25 RELE RELAY o
26 CONNETTORE 10P 10 POLES CONNECTOR a
27 TERMOSTATO ALTERNATORE ALTERNATOR THERMOSTAT s
28 SENSORE TEMPERATURA TEMPERATURE SENSOR &
29 SENSORE PRESSIONE OLIO OIL PRESSURE SENSOR A
® O 30 QUADRO AUTOMATICO BE22 AUTOMATIC CONTROL PANEL BE22 EE
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MACCHINA SOSTITUITD DA SOSTITUISCE
BER IS 30 VS T50.230*AUTO GP
MATERIALE DATI DI TAGLIO TRATTAMENTO SUPERFICIALE TRATTAMENTO TERMICO
AUTOMATIC CONTROL PANEL
DISEGNATO [CONTROLLATO | APPROVATO [ VERIF.NORME [RAccoror now SCALA

DATA |13.01.2011

FIRMA  |Ugolini_ 0.

QUOTE NON TOLLERATE
UNI IS0 2768 (m K)
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DENOMINAZIONE

SCH.EL.LIB.IS 30 VS T50.250 AUTO IP
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